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1. Год постройки
2. Материал стен
3. Число этажей
4. Кровля
5. Фундаменты
б.Наличие подвала
7. Наличие чердака
8. Количество подъездов
9.Количество квартир

Акт
весеннего осмотра здаЕия

<< l7 >> апреля 2025г.

- б микрорайона, города Нефтеюганска

Общие сведения по строению

1990
кирпичные

девять
плоскм из рулонньш материсrпов
Ленточные ]ДVБ блоки
техподполье

есть
один
35

i 1.Количество лифтов один

13.Оборудовано системами ППА и дымоуда,IIения (пожарные рукава, стволы,
пожарные ящики)
14.Оборудовано ПЗУ да(lшт)
15.Наличие арендуемых помещений (на 1-х этажах, цокольной части
и в квартирах)_нет _
нежилые помещения -1, 2этажи

комиссия в составе:
Генерального директора Большаковой Натальи Геннадьевны
Инженера Редько Татьяны Юрьевны
Юрисконсульта Воробьева Владимира Сергеевича
произвела осмотр вышеуказаЕного здания.

Результаты осмотра строительных конструкций и ин}кенерного оборудования

Элементы техническое состояние элемен-
тов (выявленные дефекты)

объем
ремонт-
ныхра-

бот

включено в
план подго-

товки к отопи-
тельному сезо-

ну
2 з 4 5

Кровля:

кровельное покрытие удовлетворительное. Щефектов не вы-
явлено

не требуется

Свесы отсутствуют

заттIитные ограждения (пара-
пет)

Удовлетворlтгельное.,Щефектов не вы-
явлено

не требуется

Крыша:
стропильная система отсутствует

мауэрлат отсутствует

вьIходы на чердак Удовлетворительное. Щефектов не вы-
явлено

не требуется

чердачные продухи Удовлетворительное. Щефектов не вы-
явлено

не требуется

сл\ховые окна отсутствуют

нет



устройства защиты веIIтиляци-
онньD( каналов от осадков

Удовлетворительное.,Щефектов не вы-
алено

не требуется

наружный водосток отсутствует

водоотводящие лотки и отводы
от здаЕия

Удовлетворительное..,Щефектов не вы-
явлено

не требуется

внутренний водосток Удовлетворительное,Щефектов не выяв-
лено

не требуется

Фyндаменты:

цоколь Удовлетворительное.,Щефектов не вы-
явлено

не требуется

отмостка Удовлетворллтельное.,Щефектов не вы-
явлено

не требуется

приямки Удовлетворительное.,Щефектов не вы-
явлено

Крыльца Удовлетворительное.,Щефектов не вы-
явлено

Не требуется

Фасад: Удовлетворительное. Щефектов не вы-
явлено

Не требуется

архитектурIIЕUI отделка Удовлетворительное. Щефектов не вы-
явлено

не требуется

плиты балконов и лоджий
верхних этажей

Уловлетворительное. Щефектов не вы-
явлено

не требуется

подъездные козырьки удовлетворlrгельное.,щефектов не вы-
явлено

не требуется

межпанельные швы отсутствуют

таблички (алресные, rrодъезд-
ные,)

Удовлетворl.пельное . Щефектов не вы-
явлено

не требуется

Перек;rытия

междуэтажны9 Удовлетворительное, .Щефектов не вы-
явлено

не требуется

подваJIьные Удовлетворительное.,Щефектов не вы-
явлено

не требуется

чердачные Удовлетворительное.,Щефектов не вы-
явлено

не требуется

Внутренние стены удовлетворительное. Щефектов не вы-
явлено

не требуется

Входные двери
Удовлетворительное. [ефектов не вы-
явлено

не требуется

Тамбурные двери
Удовлетворlтгельное. Щефектов не вы-
явлено

не требуется

Остекление в местах общего
пользования

Удовлетворительное.,Щефектов не вы-
явлено

не требуется

Мусоропроводы:
загрузочные клапаны мусоро-
проводов

Неудовлетворительно. Не п.rrотное за-
крывание клапанов на 5,7эт

2шт текущий ремонт

Почтовые ящики Удовлетворительное. Щефектов не вы-
явлено

не требуется

Вентиляция Удовлетворительное.,Щефектов не вы-
явлено

не требуется

Водоснабжение Истекает срок поверки прибора 1"reTa 1шт Выполнить повер-
ку

горизонтальные трубопроводы Удовлетворительное.. .Щефектов не вы-
явлено

не требуется

вертикальные трубопроводы Неудовлетворительно. Коррозия на
стояках

2м Текущий ремонт

задвижки Удовлетворительное,.,Щефектов не вы-
явлено

не требуется

прочая запорная арматура Удовлетворительное,,Щефектов не вы-
явлено

Не требуется

тепловаJI изолrIция трубопро-
водов

Удовлетворительное. Изоляция местами
нарушена бм Замена т/изоляции



Канализация
Удовлетворительное. Щефектов невы-
явлено

не требуется

Освещение
щит распределительный этФк-
ный

Удовлетворительное,Щефектов не вы-
явлено

не требуется

светильники Удовлетворительное.,Щефектов не вы-
явлено

не требуется

выключатели Удовлетворительное.,Щефектов не вы-
явлено

общедомовые приборы )пIета Удовлетворительное.,Щефектов не вы-
явлено

не требуется

отопление
Отопительные приборы мест
общего пользования

Удовлетворительное. . .Щефектов не вы-
явлено

не требуется

горизонтальные трубопроводы Удовлетворительное..,Щефектов не вы-
явлено

не требуется

вертикальные трубопроводы Удовлетворительное.. .Щефектов не вы-
явлено

не требуется

задвижки Удовлетворительное, Щефектов не вы-
явлено

не требуется

прочаJI запорная арматура Неудовлетворительно Износ резьбы 2шт Текучий ремонт

теплоизоляция трубогIроводов Неудовлетворительно, Изоляция ме-
стами нарушена

3м Замена т/изоляции
трубопровода

тепловые пункты
общедомовые приборы r{ета re требуется

придомовая территория
тротуары отсутствует

скамеики Неудовлетворительно. Изменение
окраски

1шт текущий ремонт

урны Неудовлетворительно. Изменение
окраски

1шт текущий ремонт

газоны, зеленые насаждения отсутствуют

ограждения газонов отсутствует

внутрикваDтальные проезды отсутствуют

игровые формы отсутствуют

Выводы и предложения:
1. Конструктивные элементы здiшия, оборудования и устройства, в которьIх не ВЬUIВЛе-

ны дефекты, комиссией осмотрены, находятся в удовлетворительном состоянии.
2. Щефекты, вьuIвленные шри осмотре включены в IIлан текущего ремонта 2025г и бУЛУТ

устранены в период подготовки МКД к эксплуатации в ОЗП 2025-2026rГ.

члены комиссии:

Н.Г.Большакова
Т.Ю.Редько
В.С.Воробьев


